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Malbork, dnia 3 stycznia 2023 r.

Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Zabrowo

Na podstawic art. 4 ust.] pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporzadzenia
Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r., poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badan nr 1002/2022, 1050/2022, 1255/2022, 1491/2022,
1492/2022, 1493/2022, 1494/2022, 1763/2022, 1764/2022, 1765/2022, 1766/2022, 1841/2022, 1842/2022,
1843/2022, 1844/2022, 1845/2022, 56733/LB/2022, 1916/2022, 1917/2022, 1918/2022, 1919/2022,
2268/2022, 2286/2022, 2287/2022, 2288/2022, 2402/2022, 2452/2022, 2453/2022, 2454/2022, 2455/2022,
2549/2022, 2550/2022, 2551/2022, 2627/2022, 2628/2022, 2629/2022, 2630/2022 i sprawozdaniach
z badan nr SCR/1/3471/2022/RT, SCR/1/3471/2022/RD probek wody pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej z urzadzen wodnych i instalacji wodociagowych stuzgcych do zbiorowego zaopatrzenia
w wod¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi z ujeé podziemnych wodociagu publicznego Zabrowo
zasilajacych gminy: Stare Pole, Malbork, Lichnowy, Nowy Staw:

* raport z badan nr 1002/2022 z dnia 6.06.2022 r. probki wody pobranej z kurka ttoczacego
z miejsca podawania wody do sieci ,

®  raport z badan nr 1050/2022 z dnia 9.06.2022 r. prébki wody pobranej z instalacii wodociagowej
w budynku O$rodka Hodowli Zarodowej w Gajewie,

= raport z badan or 1255/2022 z dnia 5.07.2022 r. proébki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,

® raport z badan nr 1491/2022 z dnia 29.07.2022 r prébki wody pobranej ze zbiornika nr wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

* raport z badan nr 1492/2022 z dnia 29.07.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr 11 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

=  raport z badan nr 1493/2022 z dnia 29.07.2022 r prébki wody pobrangj xze zbiornika nr IIT wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

= raport z badan nr 1494/2022 z dnia 29.07.2022 r. prébki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,

® sprawozdanie z badah nr SCR/1/3471/2022/RT z dnia 20.06.2022 r. probki  wody surowe;j
(woda przeznaczona do spozycia) pobranej z miejsca podawania wody do sieci,

® sprawozdanie z badain nr SCR/1/3471/2022/RD z dnia 9.08.2022 r. prébki wody surowej
(woda przeznaczona do spozycia) pobranej z miejsca podawania wody do sieci,

= raport z badan nr 1763/2022 z dnia 2.09.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr 1 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

®= raport z badaf nr 1764/2022 z dnia 2.09.2022 r prébki wody pobranej ze zbiornika nr II wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

= raport z badai nr 1765/2022 z dnia 2.09.2022 r prébki wody pobranej ze zbiornika nr il wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

" raport z badafh nr 1766/2022 z dnia 2.09.2022 r. probki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,



raport z badan nr 1841/2022 z dnia 20.09.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badai nr 1842/2022 z dnia 20.09.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika ar I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 1843/2022 z dnia 20.09.2022 r prébki wody pobranej ze zbiornika nr IiI wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 1844/2022 z dnia 20.09.2022 r probki wody pobranej z kurka ttoczacego
z miejsca podawania wody do sieci,

raport z badan nr 56733/LB/2022 z dnia 20.09.2022 r probki wody pobranej z instalacji
wodociagowej w przedszkolu w Starym Polu,

raport z badan nr 1845/2022 z dnia 20.09.2022 r probki wody pobranej z instalacji wodociggowej
w przedszkolu w Starym Polu,

raport z badan nr 1916/2022 z dnia 30.09.2022 r prébki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 1917/2022 z dnia 30.09.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr II wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 1918/2022 z dnia 30.09.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr III wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 1919/2022 z dnia 30.09.2022 r probki wody pobranej z kurka ttoczacego
z miejsca podawania wody do sieci, '

raport z badan nr 2268/2022 z dnia 31.10.2022 r. probki wody pobranej z instalacji wodociggowe;j
w budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego przy ul. Bankowej w Nowym Stawie,

raport z badan nr 2286/2022 z dnia 7.11.2022 r prébki wody pobranej ze zbiornika nr [ wody
czystej w stacji uzdatniania wody.

raport z badaf nr 2287/2022 z dnia 7.11.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr II wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2288/2022 z dnia 7.11.2022 r prébki wody pobranej ze zbiornika nr III wody
czystej w stacjl uzdatniania wody,

raport z badan nr 2402/2022 z dnia 22.11.2022 r. probki wody pobranej z instalacji wodociagowej
w budynku szkoly podstawowej w Szymankowie,

raport z badan nr 2452/2022 z dnia 5.12.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2453/2022 z dnia 5.12.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr II wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2454/2022 z dnia 5.12.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr 11l wody
czyste] w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2455/2022 z dnia 5.12.2022 r prébki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci.

raport z badan nr 2549/2022 z dnia 16.12.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2550/2022 z dnia 16.12.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr 11 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2551/2022 z dnia 16.12.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr III wody
czyste] w slacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2627/2022 z dnia 23.12.2022 r prébki wody pobranej ze zbiornika nr 1 wody
czyste] w stacji uzdatniania wody,

raport z badaf nr 2628/2022 z dnia 23.12.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr II wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2629/2022 z dnia 23.12.2022 r probki wody pobranej ze zbiornika nr IlI wody
czystej w stacji uzdatniania wody,



" raport z badan nr 2630/2022 z dnia 23.12.2022 r prébki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci

dokonal oceny ogdlnej pobranych prébek i na podstawie uzyskanych wynikéw jakodci wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z urzadzen i instalacji wodociggowych z wodociggu
publicznego Zabrowo,

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjete i przedstawione czynnoscei
zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza co nastepuje:

w ramach kontroli ~ wewngtrznej przedsigbiorstwo wodociggowe dokonato poboru probek wody
do podstawowych, rozszerzonych badai mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz zawartosci
substancji promieniotworczych przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Wody i Sciekdw
w Zabrowie, gm. Stare Pole, Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. oraz Gléwny Instytut Gérnictwa
w Katowicach.

Jakos¢ wody analizowanych probek w badanym zakresie odpowiadala wymaganiom sanitarnym
obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294).
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Otrzymuja: (do wiadomos$ci konsumentow)

1. Wéjt Gminy Lichnowy
ul. Tezewska 6, 82-224 Lichnowy
sekretariat@lichnowy.pl

2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
um@nowystaw.pl

3. Wéjt Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 10, 82-220 Stare Pole
ug@starepole.pl

4. Weéjt Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
sekretariat@gmina.malbork.pl

5. Centralny Wodociag Zutawski sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwoér Gd.
sekretarial@cwz.pomorskie.pl

6. Centralny Wodociag Zutawski sp. z 0.0.
ul. Sportowa 1, 82-230 Nowy Staw
sekretariatnmwst@cwz.pomorskie.pl

7. aa






